Lumindria de Emergéncia Auténoma

(Pot 2x55 W) conforme ART. 371

1 Unidade Extintora PQS 4Kg

(Instalada a 1,60 m no gatilho de acionamento)

Ventilagdo Permanente

Luminéria de Emergéncia Autbnoma

(Pot 2x55 W) conforme ART. 371
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Luminéria de Emergéncia Autonoma
(Pot 2x8 W) conforme ART. 371

COZINHA
A=47,40m2

1 Unidade Extintora PQS 4Kg
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(Instalada & 1,60 m no gatilho de acionamento)

ALAMBRADO E REDE DE PROTEGAD

w ﬁ Instalado a 2,10m do Piso

Placa de Abandono de Local

Ver Detalhe
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Planta Baixa Térreo

Area: 1116875
Esc: |1 79
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2 Unidades Botijao Gas - P13Kg

Tubo Galvanizado @ 3/4"

(Reserva e Ativo )

LEGENDA/SIMBOLOGIA

EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4kg - PQS

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA (POT 2x8W)

BLOCO AUT. DIRECIONADO DE ILUM. DE EMERGENCIA - 2X55W

EEEONS

LUMINARIA DE SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL
(BLOCO AUTONOMO)
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REGISTRO DE CORTE JUNTO AOS EQUIPAMENTOS
DE QUEIMA

ABRIGO DE MEDIDORES DE GAS GLP

h

ACIONADOR DE ALARME - CONVENCIONAL
(COM SIRENE INCORPORADA - ALIMENT. INDEPENDENTE)

ESPACO RESERVADO A APROVACAO

Prefeltura Municipal de Monte Carlo

Rod. 5C 456, km |5 - Centro - Monte Carlo-5C Fones (49) 5546.0194
e-mall: montecarlo@montecarlo.sc agovbr - CEP 896|18-O00

MUNICIPIO:

MONTE CARLO - SC

PROJETO:
Regularizac8o Projeto Preventivo Contra Incéndio Altair Luiz Goncalves (Taidio)

LOCAL: .
ROV SC 452 com esquina Modesto Vargas
TITULO:
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO; LEGENDA
[ Eliza Bulla DESENHO: AREA CONSTRUIDA: ~N
g, ot JanforyEiza | 1.166,75m2

ESCALA CAD: 1:75 | DATA: CODIGO: PRANCHA:
\ csoue 175 |Pesembro/2014|Gindsio_Bsportes 01-03 )




