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BARRAS DE APOIO VASO SANITARIO PARA DEFICIENTE FISICO NC TA DC ABRIGC DE GAS
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'@ & | ( ) CUIDADO ABRIGO CUIDADO ABRIGO @—:g—»
2 . @ - TUBO GALVANIZADO @3/4" DE GAS DE GAS 41—4@ -
NOTAS ' L s —® | - . ©)
= - T~ — @ - VALVULA (ESTAGIO UNICO) PRESSAO 0,02 A 0,03 Kgiem2
.DEVEM SER FIXAS OU RETRATEIS. VASO SANITARIO 7 \\ /»/ N , )
ESTAR FIRMEMENTE INSTALADAS. - I O v N \\ @ - TREDOLET COM VALVULA DE RETENGAO.
A BARRA DE APOIO, PARA APOIO © (@] ot © T @
.POSSUINDO DIAMETRO DE 3,5 A 4,5¢cm 010, 7 xsy 1
DEVE DISTANCIAR NO MINIMO 4,0 E TRANSFERENCIA DO PORTADOR S \_Ativo /1N Re}e/*“VO/ (4) -esTRAO DE MADEIRA
. ] oem ¥ DE DEFICIENCIA (VER DETALHE) N2Ve == i
DA PAREDE OU DIVISORIA | —m re—l || - PORTA DE ALUMINIO (50x100),COM VENEZIANA 8mm ENTRE
.0 COMPRIMENTO DA BARRA DE ESTAR PLANTA AS PLACAS, COM ABERTURA NO SENTIDO DO FLUXO. X
DE ESTAR DE ACORDO COM A SITUAGAO. (6) -PLACA COMAESCRIGAO " CUIDADO CENTRAL DE GAS" EM COR NN NN NN \\//\\//\\//\\/
PERSPECTIVA K R KK R K R &K AR Ry A R K \/\\/\\\\/\\
2 PRETA SOBRE FUNDO AMARELO EM LETRAS DE 2cm. \\//> //>\ //> >
SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE S DE TRAGO COM MOLDURA DE (10x15) FACHADA RPOoe
| @ - PAREDE DE TIJOLO MACIGO. CORTE
BARRA DE APOIO, PARA APOIO i i | C - VENTILACAO PERMANENTE (15x10)TELA QUEBRA CHAMA #5mm. - AS LIGAGOES DA PRUMADA E DEMAIS LIGAGOES SERAO FEITAS COM O EMPREGO DE ROSCAS, FLANGES, SOLDAS DE FUSAO OU BRASAGEM, COM MATERIAL DE FUSAO ACIMA DE 540°C.
E TRANSFERENCIA DO PORTADOR " "
DE DEFICIENGIA (VER DETALHE) @ - LAJE CONCRETO IMPERMEABILIZADA 1=2% - PARA CANALIZAGOES COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 1" QUANDO AS LIGAGOES FOREM FEITAS ATRAVES DE SOLDA, DEVERA SER ACRESCIDO EM 1/4” O DIAMETRO DA MESMA.
PILANTA BAIXA — ABRIGO DE GAS - DEVE SER EMPREGADO TUBOS E ROSCAS SEM REBARBAS EXTERNAS E SEM DEFEITOS DE ESTRUTURA.
| 0.20 0.50 - AS ROSCAS DEVEM SER CONICAS OU MACHO-CONICA E FEMEA PARALELA E A ELAS APLICADO UM VEDANTE, TAL COMO FITA PENTATETRAFLUA ETILENO, NAO SENDO PERMITIDO
0 USO DE FIOS DE CANHAMO.
o L————————————————————_r—————:L
s 8 - TODA CANALIZAGAO DEVERA SER SUPORTADA ADEQUADAMENTE, DE MODO A NAO SER MOVIDA ACIDENTALMENTE.
41 2 NOTAS - AS CANALIZAGOES NAO DEVEM PASSAR POR PONTOS QUE AS SUJEITEM A TENSOES INERENTE A ESTRUTURA DA EDIFICAGAO.
ht E RECOMENDAVEL O USO DO VASO SANITARIO SEM CAIXA ACOPLADA - AS CANALIZAGOES NAO PODEM SERVIR DE APOIO E DEVEM SER DISPOSTOS DE TAL FORMA QUE AS GOTAS DE AGUA DE CONDENSAGAO DE OUTRAS REDES POSSAM AFETA-LAS.
T J - AS CANALIZAGOES SO PODERAO SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS.
- AS REDES INTERNAS ACABADAS AINDA NAO LIGADAS, OU POSTAS FORA DE ENTRADA E SAIDA DE GAS POR INTERMEDIO DE "CAPS"OU "PLUGS".
- AS CANALIZAGAO DEVEM SER PERFEITAMENTE ESTANQUE E TER UM CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE ALIMENTAGAO, ESTAR
- AFASTADA NO MiNIMO 30cm. DE OUTRAS TUBULAGOES, DUTOS DE CABOS DE ELETRECIDADE E 2m. DE PARA-RAIOS
- AS CANALIZAGOES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, DEVERAO SER PINTADAS EM COR DE ALUMINIO.
- AS CANALIZAGOES INSTALADAS EM LOCAIS COM POSSIVEL PROBABILIDADE DE ATAQUE AS MESMAS, DEVERAO SOFRER UM TRATAMENTO ESPECIAL
DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE FOREM INSTALADAS.
- 0 ABRIGO DE GAS NAO PODERA SER CONSTRUIDO COM UM AFASTAMENTO MENOR DO QUE 1,50m.DE FOSSOS, RALOS DE ESCOAMENTO DE AGUA,
ESGOTO, CAIXA, RALO DE GORDURA, VENTILAGAO, FOSSA, SUMIDOURO, GARAGENS, SUBSOLOS, COTAS NEGATIVAS DA RUA E DE DIFICIL ACESSO AO ABRIGO.
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PLANTA DE COBERTURA
A=264,87 m?
ESCALA 1:75

TABELA DE ESQUADRIAS

—EEE PREFEITURA MUNCIPAL DE MONTE CARLO ~ ————————
COD | TIPO LARGURA | ALTURA | PARAPEITO | MATERIAL QTD 3 -
J1 Janela de correr 4 folhas | 150 120 90 Vidro Temperado 8 Al | Rodovia SC 456 - Km 15, s/n° - Centro - montecarlo@montecarlo.sc.gov.br
J2 Janela de correr 4 folhas | 100 120 90 Vidro Temperado | 2 Marquise 1 : CEP: 89618-000 Telefone: (49) 3546 0154 -
J3 Janela basculante 70 50 160 Vidro Temperado 6 i = (" REFERENCIA D PN/ POSTO DE SAUDE
J4 Janela basculante 150 50 160 Vidro Temperado 1 g R I PLANTA DE COBERTURA/ DETALHES CONSTRUTIVOS A
P1 Porta de abrir 80 210 - Madeira Chapeada | 7 1 T
P2 Porta de abrir 90 210 - Madeira Chapeada | 9 8 Recepgao | — 8 Consultério RUA SEBASTIAO LUIZ CORDEIRO S —
PJ1 Porta-janela 4 folhas 250 210 - Vidro Temperado 1 § T ) ResP. TEGNCO 378 %
P3 Porta de abrir tipo venenzia naB0 210 - Madeira Chapeada 3 ‘ 8 S ENG® CIVIL - CRISTIANE DA SILVA IZIDORO - CREA-SC 0961734 )| AReaTOTAL DO TERRENO
— N 720,00 m?
' & ‘q};?; PREoay: TR 5 REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AREA TOTAL DA CONSTRUGAO
e POSTO SANTO ANTONIO 264,87 m?
\_ LOCAL: MONTE CARLO - SC Y,




