FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA EM CAIXA DE INSPEGAO-(CONCRETO PRE-MOLDADO OU DE FIBRA)
TENSAO SEGUNDARIA DE DISTRIBUICAO
DPGAD - 1
270 8
a0 11
y— — %%
= 8 .
—" =
L a0 CORTE A-A’
E
Ll | o C—ii—X=
Ll
g CORTE B-B'
PLANTA BAIXA ];_ _’}'
8 DADOS r -
g CONCRETO FKC = 215 Kg/cm2
& PESO = 38 Kg
8 FuRMA METALICA PN
CURA = VAPOR SATURADD TAMPA
DPGAD - 2 (CILINDRICA)
B' S F
"
s Al
;A E
B
VISTA SUPERIOR CECN -
VISTA FRONTAL CORTE C-C’
R
coeny, M —I—1xs
L, Bororts JF_'m_*
X ) . , CORTE D-D*
CORTE E_El DIMENSOES EM CENTIMETROS CORTE A-A
TiTuLO: MEDI’.;;AEI A 2 FIOS - INETALAI;}AEI EM MURO OU MURETA E_ _P'
DADOS
CONCRETO FKC = 150 Kg/cm2
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CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
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NOTAS

1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES SXD» 15 CM PARA
TIJOLOS, 10CM PARA CONCRETO
£- AS DIMENSBES ENTRE PARENTESES REFEREM-SE A

SAIDA DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA, PARA CABOS DE
ENERGIA SADA DE BAIXA TENSAD EM UNIDADES CONSUMIDORAS
A A (OPCIONALY ATENDIDAS COM TRANSFORMADORES DE ATE 73KVA
3 - AS DIMENSBES APRESENTADAS SZ0 OS VALORES
MINIMOS EXIGIDOS E ESTZ0 EXPRESSAS EM
T CENTIMETROS
ENTRADA DE
ENERGIA
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